
NAZIV GRAĐEVINE:

INVESTITOR:

NAZIV PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE:

NAZIV GRAFIČKOG PRIKAZA:

URED PET M d.o.o.
Gračanska cesta 147 i

10000 ZAGREB
OIB: 30467839701

ZAGREBAČKI INOVACIJSKI CENTAR d.o.o.

AVENIJA DUBROVNIK 15, ZAGREB
OIB: 53921712112

ZOP:

OZNAKA MAPE:

LIST/LISTOVA:

NOVI SANITARNI ČVOR UNUTAR
ZAGREBAČKOG INOVACIJSKOG CENTRA

AUTOR:

SURADNIK:

GLAVNI PROJEKTANT:

PROJEKT UREĐENJA INTERIJERA

ANA BOKAN PEVEC, mag.ing.arch.

ANA MATKOVIĆ, mag.ing.aedif.

MARTINA JURAS, mag.ing.aedif.

ROBERT JURAS

08/24

08/24

11a/11

STRUKOVNA ODREDNICA PROJEKTA:

PROJEKT UREĐENJA INTERIJERA

RAZINA RAZRADE PROJEKTA:

IZVEDBENI PROJEKT

OZNAKA FAZE: -

MJERILO: 1:50

DATUM: ožujak 2024.

SHEMA VODOVODA - tlocrtni prikaz cijevi

LEGENDA
HLADNA VODA
TOPLA VODA
RECIRKULACIJA

PRESPOJ NA POSTOJEĆU INSTALACIJU
VODOVODA (HV, TV, RV-etaža +4,08)
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SVE INSTALACIJE VODOVODA VODITI
UNUTAR PROSTORA ZA INSTALACIJE(G.K.)
ILI ZIDNOG USJEKA. CJEVOVODE JE
POTREBNO IZVESTI SA PADOM PREMA
VERTIKALAMA (VENTILIMA ZA ISPUST)
VODOVDNE INSTALACIJE IZVESTI OD "PPR"
CIJEVI. AKO SE IZVODE OD "PEX" CJEVI
POTREBNO JE ADEKVATNO POVEĆATI
DIMENZIJE CIJEVI.

UGRADITI GLAVNI VENTIL (AKO NISU PREDVIĐENI
U PROSTORU IZ KOJEG DOLAZI NAPAJANJE)

WC-M

HODNIK
WC-Ž

VODOVODNE INSTALACIJE VODITI IZ
PROSTORA - etaža +4,08(POSTOJEĆA P.T.V.)


